
Jahresmittelwerte 2025

Untersuchungslabor: TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe 

Die Grenzwerte entsprechen der aktuellen Fassung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Parameter
Grenzwert
(Anz./100 ml)

Mittelwert
(Anz./100 ml)

Escherichia coli (E. coli) 0 0

Intestinale Enterokokken 0 0

Parameter
Grenzwert
(mg/l)

Mittelwert
(mg/l)

Acrylamid 0,00010 n.a. 1

Benzol 0,0010 < 0,0001

Bor 1,0 < 0,02

Bromat 0,010 < 0,001

Chrom 0,025 < 0,0005

Cyanid 0,050 < 0,01

1,2-Dichlorethan 0,0030 < 0,0001

Fluorid 1,5 0,06

Microcystin-LR 0,0010 n.a. 1

Nitrat 50 2,3

Pestizide 0,00010 2 n.b.

Pestizide-gesamt 0,00050 n.b.

Summe PFAS-20 0,00010 n.b. 3

Summe PFAS-4 0,000020 4 n.b. 3

 
Parameter

Grenzwert
(mg/l)

Mittelwert
(mg/l)

Antimon 0,0050 < 0,001

Arsen 0,010 < 0,001

Benzo-(a)-pyren 0,000010 < 0,000002

Bisphenol A 0,0025 < 0,000005

Blei 0,010 < 0,001

Cadmium 0,0030 < 0,0001

Chlorat 0,070 n.a. 1

Chlorit 0,20 n.a. 1

Epichlorhydrin 0,00010 n.a. 1

Halogenessigsäuren 0,060 n.a. 1

Kupfer 2,0 < 0,01

Nickel 0,020 < 0,001

Nitrit 0,50 5 < 0,01

Wasserqualität des Trinkwassers
aus dem Wasserwerk Rheinwald

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Vertei-

lungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der 

Chemische Parameter, deren Konzentration im Vertei-

lungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation 


